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Beseilung:

SBEE'; i:'liv BUNDEL SEILTYP / QUERSCHNITT A?E‘,vag S('“\l*/‘;*rfz’) (Z“/” r‘nlg;’z) B:E{ ']/,LEI-?FS{-
A | 380 4 | AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.24| Soll 43.00 26
B | 380 4 AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.24( Soll 43.00 26
c | 380 4 | AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.25| Soll 43.00 26
D | 380 4 | AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.27| Soll 43.00 26
E | 380 4 | AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.27| Soll 43.00 26
F | 380 4 AL/ST Leiterseil 80°+KRD | Soll 44.27| Soll 43.00 26
vV | ES 1 AL/ST Erdseil 40°+KRD | Soll 46.48| Soll 45.00 26
Z | SLH 1 LWL-Luftkabel 40°+KRD | Soll 43.39( Soll 42.00 26

KRD = 40K (Durchhdnge am Dehnungsende)
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Planfeststellungsverfahren

Unterlagen nach § 43 EnWG

Netzverstarkung Pasewalk - Glstrow
380-kV-Hochstspannungsleitung Glstrow - Siedenbriinzow -
lven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

50hertz

Eliza Group

Titel: Trassenplan M 359 -M 360

) ) der Langen 1: 2000
Unterlage: 4.2 Blatt: 63 von 77 Malstab derHéhen 1: 200
Errichtervorschrift : VDE 9/19 HSP Berechnungsverfahren : Ket
Separatoreneinbau V : nicht vorhanden Erdbeschleunigung g= 10.00 m/s?

Flugwarnkugeln
Vogelschutzarmaturen
Seitliche Uberhdhung

Kettenart/-ldnge/-gewicht

: nicht vorhanden

: 18.0m rechts

: vorhanden

Windzone Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)

Faktor 1.0 Zone 1(ZE=5+0.1d)

18.0m links -------

: 2AK/6.7m/2900N

Nr. Anderung Datum Name
ALKIS-Liegenschaftskarte vom:| Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © GeoBasis-DE/LGB 2024 Koordinatensystem: Hohensystem:
© GeoBasis-DE/M-V 2024
11.2024 ETRS89/UTM33N DHHN2016

QN

Landkreis Vorpommern-Greifswald Gemeinde Schonwalde Gemarkung Schonwalde

Flur 1

IIn/I
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Vorhabentrager:

50Hertz Transmission GmbH
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10557 Berlin
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